ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
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Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKAT

¢.: 1180619

Vyrobek: Rozvadéce

A Ty BM1000-8/RV20P (viz piiloha)

- e Jmenovité hodnoty: 230/400 V, 1000 A, Icc 20 kA, IP 00

A ‘ Objednatel: BREMA, spol. s r.o.
e K Klénova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Ceské republika

Vyrobee: BREMA, spol. s r.o.
Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Ceska republika

Obchodni znacka:

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v protokolu &.: 802832-01/01 ze dne: 28.08.2018

Vzorek zkouSeného vyrobku je ve shodé s poZadavky:

CSN EN 61439-2 ed. 2:12, CSN EN 61439-1 ed. 2:12

Jiné udaje:

Certifikdt byl vyddn na zékladg splnéni pozadavki certifikaéniho schématu ,EZU certifikat“ a na zakladé smlouvy ¢&. 802832 mezi

objednavatelem a Elektrotechnickym zku$ebnim dstavem.

Shoda vyrobku s uvedenymi normami a predpisy zaji§t'uje shodu vyrobku se zikladnimi poZzadavky nafizeni vlady & 117/2016
Sb., 118/2016 Sb. v platném znéni a certifikit miZe byt pouZit jako podklad pro EU ProhliSeni o shodé podle zikona & 90/2016
Sb. o posuzovini shody stanovenych vyrobki p¥i jejich dodavani na trh, v platném znéni.

Y A — Platnost certifikitu je omezena do: 31.08.2021
Y A

s | /, i
31.08.2018 2,
[ sisie s nr N -
V Praze dne Mgr. Miroslav Sedlacek
Vedouci certifika¢niho organu razitko

AR R 802832-01




Ptiloha k certifikatu ¢. 1180619 1(1)

BM 1000-8/R 20 P

umisténi hlavniho jisti¢e - vpravo P

umisténi hlavniho jisti¢e - vlevo L

20 - zakryty proti nahodnému dotyku

00 - bez zakrytt proti ndhodnému dotyku

roStové provedeni

pocet vyvodi

jmenovity
proud

typ rozvadéce

s




